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1C. NO7V-K 1x95 mmq G.V.- ANELLO DI TERRA

1C. NO7V-K 1x95 mmq G.V. - RICEZIONE

1C. NO7V-K 1x95 mmq G.V. - A2A

1C. NO7V-K 1x70 mmq G.V. - GABBIA CABINA
1C. NO7V-K 1x70 mmgq G.V. - GABBIA CABINA

CELLA ARRIVO CAVI - Matricola cella: 1VC3PBB0003815
PROTEZIONE GENERALE - Matricola interruttore: 1VC1BB00056206

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO
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Pozzetto d’ispezione
dim. cm 60X60

Canale per il passaggio

Cavidotto ® mm
125




